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OCENA JAKOŚCI WODY BASENOWEJ

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Swidniku po zapoznaniu się z przesłanymi

sPrawozdaniami z badania próbek wody basenowej, pobranej przęz przedstawiciela Laboratorium

Badawczego GBA Polska Sp. z o.o., ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa:

o Nr Ll0l0ll2024l669lFMl7 z dnia2ż.03.20ż4 r., próbka wody pobrana w dniu 19.03.2024 r.,

stwierdził, że woda w niecce basenowej należącej do Szkoły Podstawowej im. J. Piłsudskiego,

ul.Partyzancka 19, 21-007 Mełgiew, w badanym w zakresie odpowiada warunkom określonym

w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna

odpowiadaó woda na pływalniach (Dz. IJ. zż022 r., poz. 1230).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Świdniku wydaje ww. ocenę jakości wody

w oparciu o przekazane przez Zarządzającego obiektem w dn. 27.03.2024 r. sprawozdanie zbadah

Próbek wody pobranej w niecce basenowej (basen środek krótszego boku) w Szkole

Podstawowej im. J. Piłsudskiego, ul. Partyzancka 19,2I-007 Mełgiew, sprawozdanie sporządzone

przęz akredytowane Laboratorium Badawcze GBA Polska Sp, z o.o.
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