


PANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY

w śwlnxtxu

21-045 Świdnik, al. Lotników Polskich 1

tel. 81 745-56-70, fax.81 468-70-20
p sse.sui d nik@sanepi d. goa.pl, ht Ę s : / / www. goll.pl/ w eb l p sse- swidnik

oNS.HK.9 020.1 .47 .2024

Swidnik, dn. 13.03,2024 r.

szkoła podstawowa
im. Józefa Piłsudskiego w Mełgwi
ul. Partyzancka 19
21 - 007 Mełgiew

OCENA JAKOŚCI WODY BASENOWEJ

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdniku po zapoznaniu się zę

sprawozdaniem z badania próbek wody basenowej, pobranej w ramach kontroli wewnętrznej przez

pracowników Laboratorium Badawczego GBA Polska Sp. z o.o., ul. Mochtyńska 65, 03-289

Warszawa z niecki Pływalni krytej przy Szkole Podstawowej im. Jozefa Piłsudskiego w Mełgwi

ul, Partyzancka 19, 2I - 007 Mełgiew :

. sprawozdanie Nr L/0/0l/2024l668lFMl2 z dnia 12.03.2024 r., próbka wody pobrana w dniu

04.03.2024 r.,

stwierdził, że woda w niecce basenowej należącej do Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego

w Mełgwi ul.Partyzancka 19, 21 - 007 Mełgiew, w badanym zakresie odpowiada warunkom

określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań,

jakim powinna odpowiadaó woda na pływalniach (Dz. U. z2022 r.,poz, 1230).

Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdniku przypomina, że zgodnie

z obowtązującym zapisem Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie

wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach nalęży dążyó do utrzymania jak

najniższej warlości parametru chloru związanego określonego w załączniku nr 2 wlw

rozporządzenia do max. 0,3 mg/l. (w sprawozdaniu Nr Ll0l01l2024l668lFMll z dnia 12.03.2024 r.

uzyskano wynik 0,31 mg/l przy niepewności +/- 0,06.

Zawyżona zawartośó chloru zwtązanego moze skutkować przede wszystkim złym samopoczuciem

osób korzystających z basenu, aw dłuższej perspektywie może mieć inne konsekwencje zdrowotne.

Ważnym aspektem jest sprawny system cyrkulacji i uzdatniania wody, wymiana wody w niecce

basenowej oraz dostateczny dopływ świeżej wody wodociągowej (wyliczony na podstawie

frekwencj i osób korzystaj ących).



PaństwowY PowiatowY Inspektor Sanitarny w Świdniku wydaje ww. ocenę jakości wody w oparciu
o SPrawozdanię z badań Próbek wody pobranej przez pracowników Laboratorium Badawczego
GBA Polska SP. z o.o., ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa w ramach kontroli wewnętrznej
z niecki PĘwalni krytej przy Szkole Podstawowej im. Józefa piłsudskiego w Mełgwi
uL ParĘzancka 19, 21 - 007 Mełgiew, sprawozdanie sporządzone przez Dział Laboratoryjny
akredYtowanego Laboratorium GBA Polska Sp. z o.o., ul. Mochtyńsk a 65,03-289 Warszawa.

Otrzymuje:
l. Adresat
2. Aa

Do wiadomości:
l. Urząd Gminy w Mełgwi ul. Partyzancka2,21- 007 Mełgiew
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Świdnik, dn. l3.03.2 024 r.

szkoła podstawowa
im. Józefa Piłsudskiego w Mełgwi
ul. ParĘzancka 19
2l - 007 Mełgiew
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PaństwowY Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdniku po zapoznaniu się ze
sPrawozdanięm z badania Próbek wody basenowej, pobranej w ramach kontroli wewnętrzn ej przez
Pracowników Laboratorium Badawczego GBA Polska Sp. z o.o., ul. Mochtyńsk a 65, 03-289
Warszawa z sYstemu cYrkulacji Pływalni krytej przy Szkole podstawowej im. Jozefapiłsudskiego
w Mełgwi ul.Paftyzancka l9,2l - 007 Mełgiew :

' SPrawozdanie Nr L/0/01/2024l668lFMl1 z dnia 12.03.2024 r., próbka wody pobrana w dniu
04.03.2024 r.,

stwierdził, ze woda wProwadzana do niecki basenowej z systemu cyrkulacji należącej do Szkoły
Podstawowej w Mełgwi ul. Partyzancka 19,2l - 007 Mełgiew, w badanym zakresie odpowiada
warunkom okreŚlonYm w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie
wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływaln iach (Dz.IJ. z2022 r., poz. 1230).
PaństwowY PowiatowY InsPektor Sanitarny w Świdniku wydaje ww. ocenę jakości wody w oparciu
o Sprawozdanie z badań Próbek wody pobranej przęz pracowników Laboratorium Badawczego
GBA Polska SP, z o.o., ul. Mochtyńska 65,03-289 Warszawa w ramach kontroli wewnętrznej
z sYstemu cYrkulacji PĘwalni krytej przy Szkole Podstawowej w Mełgwi ul. partyzancka 19,
21 - 007 Mełgiewo sPrawozdanie sporządzonę przez DziŃ Laboratoryjny akredytowanego
Laboratorium GBA Polska Sp. z o.o., ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa.
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